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PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICACION N°: 13413
INSTRUMENTOS

FECHA: 26/06/2020

CLIENTE: OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

ORDEN DE COMPRA N°: ------ OT N°: 9913

PRODUCTO: Mandémetro: WIKA 0-100 Kg/cm? - Rosca Inferior 1/2" - Caja 100 mm - Int. Inox.

UBICACION: EQUIPO H-20
TAG:C-1 PSV: CANTIDAD: 1 SERIE: KL 1,0

ENSAYO E INSPECCION FINAL

CALIBRACION

METODO DE CALIBRACION: SEGUN PROCEDIMIENTO INTERNO

PRESION ESTATICA : 0-100 Kg/cm?

PATRON : Balanza de peso muerto - CERT.PATRON N° POC-200/02/03M01
EQUIPOS UTILIZADOS : Balanza de peso muerto - CERT.PATRON N° POC 200/02/03/M01
CODIGO INTERNO: | - 001

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO: Calibracion y Glicerina.-

FECHA SUGERIDA DE RECALIBRACION: 26/06/2021

RESULTADO FINAL: APROBADO

APROBO: Fernandez, Juan Carlos
ASEG.DE LA CALIDAD
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