
CLIENTE:

O. / C. Nº: CERTIF. Nº:

ELEMENTO:

Tiempo de Prueba: 1,00 Hora / s Fecha de Ensayo:

Presión de Prueba:               140 kg/cm² Lugar de Ensayo:

Proxima Pruba H .:                                   

 Lectura           Presión       Temperatura Humedad

Nº Hora Balanza Manómetro Interior Ambiente Ambiente                Observ.

Kg/cm² Kg/cm² ºC ºC %

1 14,00 140

2 14,15 140

3 14,30 140

4 14,45 140

5 15,00 140
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       Instrumento Marca Modelo   Rango de Lectura

   Balanza de P.M.

 Presión

   Temp.

  Manom. Indicador wika

     Termómetro

          Otros

Operario:            Fernández Juan

0 - 400 Kg/cm² Id: I-021

Sensibilidad     Observaciones

MANGUEROTE Ø 1" x 15 Mts. R-2

23/6/2021

Base Emysa Catriel

Registrador

REGISTRO DE PRUEBAS HIDRAULICAS

13490

OAS S.R.L. 

EQ: OW-22

VENTAS y SERVICIOS 
Entre Rios 635 - (8307)  Catriel 

Rio Negro – Tel./ Fax: 0299 - 4912191 
 
 


